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Information om installation av cistern med tillhörande rörledningar på fastigheten……
Ni har inlämnat information om installation av cistern med tillhörande rörledningar till miljöskyddskontoret. 

Miljöskyddskontoret har tillsynsansvar för cisterner i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska och inom- och utomhus placerade cisterner som rymmer 1 - 10 m3 vätska samt tillhörande rörledningar innehållande dieselbrännolja, eldningsolja, spilloja, samt för hantering av 250 l brandfarlig vara eller mer inom vattenskyddsområde enligt Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2000:4. 

Konstruktions- och tillverkningskontroll är utförd av ackrediterat  företag / alternativt: cisternen är certifierad. Miljöskyddskontoret lägger inkommen information till handlingarna.

Om ovanjordscistern,lägg till: 

Miljöskyddskontorets bedömning gäller miljöskyddet. Räddningstjänsten har fått kopia av er information, och kan komma att kontakta er angående brandskyddet. Det är också lämpligt att ni kontaktar ert försäkringsbolag om dessa frågor.

Övriga upplysningar
$ 
Installationskontroll ska utföras av ackrediterat kontrollorgan (se SWEDACs webbplats www.swedac.se. Välj Ackreditering - Vilka är ackrediterade - I Sverige. I rutan Ackrediteringsområde markera Cisterner - Öppna)
$ 
Återkommande kontroll ska därefter ske vart 12:e år / alternativt vart 6:e år av ett ackrediterat kontrollorgan.

$ 
Manhål, inspektionsöppning eller annan utrustning som behövs för kontroll, underhåll och tillsyn får inte blockeras eller på annat sätt sättas ur funktion

$ 
Kopia av kontrollrapport efter återkommande kontroll ska inlämnas till miljöskyddskontoret. Spara originalet.

$ 
Vid granskning av den återkommande kontrollrapporten kommer en administrativ avgift att tas ut enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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